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一、项目名称和编号
（一）项目名称：长春市九台区人民医院低压线路试验检测项目 。
（二）项目编号：JTQRMYY20221114。
二、项目内容：低压线路试验检测。
三、项目预算：18万元。
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件。
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院门诊三楼总务科。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2022年11月18日16时止。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商须携带相关资料，于2022年11月18日上午11时止到长春市九台区人民医院门诊三楼总务科现场参加审核报名和竞标。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：魏成海
联系电话： 0431-89590588   13504394545
电子邮箱：1048583692@QQ.com









附件：
项目内容及数量

	序号
	设备名称
	试验项目
	数量

	1
	GCS低压开关柜
	设备进行绝缘遥测
	[bookmark: _GoBack]40台

	
	
	进行整体交流耐压试验
	

	
	
	开关柜联动机构试验
	

	
	
	开关柜联动机构调试
	

	
	
	热成像检测
	

	
	
	抽屉调试
	146台

	
	
	螺丝紧固
	146台

	
	
	设备里除尘，清灰
	146台

	2
	配电箱
	设备进行绝缘遥测
	330台

	
	
	热成像检测
	

	
	
	螺丝紧固
	

	
	
	设备里除尘，清灰
	330台

	3
	380V电缆
	电缆相间交流耐压试验
	156条

	
	
	相间泄漏电流
	

	
	
	对地绝缘电阻试验
	

	
	
	相间绝缘电阻检测
	

	4
	医疗区配电箱配出回路
	相间交流耐压试验
	1123回路

	5
	
	相间泄露电流试验
	

	6
	
	对地绝缘电阻试验
	

	7
	
	相间绝缘电阻检测
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